
Numer zapytania Z2/2810/1/aktualizacja1

Tytuł zapytania Remonty komór zasuw w ulicach: Skośnej, Niebieskiej oraz Łużyckiej
zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa.

Kupiec prowadzący: Kubica, Wioletta
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2021-08-10 10:52:49
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2021-08-10 11:50:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2021-08-17 10:50:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2021-08-17 10:50:00

Załączniki tak

Treść zapytania
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Zadanie polega na wykonaniu remontu komór w ulicach jak wyżej. Zakres ogólny dotyczący wszystkich komór
obejmuje:

1. Ściany, stropy, posadzka – czyszczenie hydrodynamiczne, uszczelnienie połączeń elementów pionowych z
poziomymi konstrukcji komór, uzupełnienie ubytków, pokrycie powłoką malarską odporną na panujące w
komorach warunki.

2. Rurociąg i armatura – czyszczenie hydrodynamiczne, wymiana nadmiernie skorodowanych, drobnych
elementów takich jak śruby, ew. doszczelniacze, odpowietrzniki, klucze zasuw, pokrycie powłoką ochronną
- zabezpieczenie antykorozyjne.

3. Podesty komunikacyjne, drabinki i podpory – należy wyczyścić (piaskowanie) podesty komunikacyjne wraz
z poręczami – w przypadku bardzo złego stanu technicznego podestów i poręczy należy je wymienić lub
uzupełnić dodatkowymi elementami ze stali nierdzewnej. Podesty i poręcze należy zabezpieczyć
powłokami malarskimi, antykorozyjnymi. Drabinki złazowe należy wymienić na wykonane ze stali
nierdzewnej.

4. Włazy i wywiewki – należy wymienić włazy oraz wywiewki wentylacyjne i prawidłowo zamontować je w
stropach komór.

5. Odwodnienie – w przypadku braku odwodnienia należy wykonać podłączenie do pobliskiej kanalizacji
deszczowej lub zastosować skuteczny system automatycznego odwadniania komór.

6. Instalacja elektryczna – wymianie podlega instalacja elektryczna istniejąca w komorach.

Charakterystyka oraz ew. zakres dodatkowych prac dla poszczególnych komór zasuw (oprócz zakresu
ogólnego):

A. Komora zasuw ul. Skośna obok 45 (dz. nr 227/107, obr. 43 Podgórze) – przez komorę przechodzi
rurociąg magistralny DN1200 stal. z zamontowaną zasuwą DN1000 z obejściem oraz dwa odpowietrzniki.
Wejście do komory poprzez właz okrągły. Teren nad komorą uformowany w kształcie kopca. Wymiary
wewnętrzne komory:

B. Komora zasuw ul. Niebieska (dz. nr 189/12, obr. 62 Podgórze) -  – przez komorę przechodzi rurociąg
magistralny DN800 stal. z zamontowaną zasuwą DN800 (Z5921) która pełni funkcję zasuwy strefowej oraz
odpowietrzniki. Wejście do komory przez drzwi pionowe z terenu. Komora częściowo wyniesiona ponad
teren z odsłoniętym stropem pokrytym papą. Remontu wymagają także ściany zewnętrzne – konieczne
czyszczenie oraz właściwe zadaszenie wejścia do komory. Wymiary wewnętrzne komory:

C. Komora zasuw ul. Łużycka I obok 43F (dz. nr 518/8, obr. 61 Podgórze) -  – przez komorę przechodzi
rurociąg magistralny DN800 stal. z zamontowaną zasuwą DN600 (Z16986) oraz dwa odpowietrzniki.
Komora wymaga wykonania skutecznego odwodnienia oraz gruntownego uszczelnienia przestrzeni wokół
posadzki oraz ścian komory. Wymiary wewnętrzne komory:

D. Komora zasuw ul. Łużycka II obok 43F (dz. nr 518/8, obr. 61 Podgórze) -  – przez komorę przechodzi
rurociąg magistralny DN1200 stal. z zamontowaną przepustnicą DN1000 oraz dwa odpowietrzniki. 

Komora zasuw ul. Skośna obok 45 (dz. nr 227/107, obr. 43 Podgórze)

Komora zasuw ul. Niebieska (dz. nr 189/12, obr. 62 Podgórze)

Komora zasuw ul. Łużycka I obok 43F (dz. nr 518/8, obr. 61 Podgórze)

Komora zasuw ul. Łużycka II obok 43F (dz. nr 518/8, obr. 61 Podgórze)

E. Przed złożeniem oferty nalezy przeprowadzić wizję lokalna, po wczesniejszym telefonicznym
umówieniu , kontak:  Grzegorz Kaleta (12 655 13 82) i Zbigniew Fejklowicz (12 655 53 92).

F. Termin realizacji do 31.12.2021 r.

G. Minimalny okres gwarancji : 36 miesięcy
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Skośna_6.JPG
2. użycka_I_4.JPG
3. użycka_I_5.JPG
4. użycka_I_6.JPG
5. użycka_II_1.JPG
6. użycka_II_5.JPG
7. użycka_II_3.JPG
8. NIebieska_5.JPG
9. NIebieska_6.JPG

10. Skośna_3.JPG
11. Skośna_4.JPG

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Komora zasuw ul. Skośna obok 45 (dz.
nr 227/107, obr. 43 Podgórze) 1 szt. Inne

2. Komora zasuw ul. Niebieska (dz. nr
189/12, obr. 62 Podgórze) 1 szt. Inne

3. Komora zasuw ul. Łużycka I obok 43F
(dz. nr 518/8, obr. 61 Podgórze) 1 szt. Inne

4. Komora zasuw ul. Łużycka II obok 43F
(dz. nr 518/8, obr. 61 Podgórze) 1 szt. Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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